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Организация и проведение испытаний синхрон
ных генераторов на надежность является актуаль
ной задачей. Для генераторов, время безотказной
работы которых составляет более тысячи часов, ис
пытания на надежность должны быть ускоренными.
Основной целью ускоренных испытаний явля
ется получение информации о надежности генера
торов в течение времени испытания, меньшего,
чем гарантийная долговечность tг (tu<tг).
В настоящее время имеется ряд работ, в кото
рых рассмотрены проблемы ускоренных испыта
ний разных видов изделий – радиоэлектронной ап
паратуры, асинхронных двигателей и т.д. Однако
до последнего времени не была разработана мето
дика ускоренных испытаний синхронных генера
торов на надежность.
Настоящая работа посвящена разработке такой
методики.
Нами были решены следующие задачи: выявле
ны наиболее слабые узлы генераторов; установле
ны и определены основные факторы и пределы их
изменений, которые должны быть воспроизведены
при ускоренных испытаниях; определены режимы
и проведены ускоренные испытания.
Первая из поставленных задач решена в [1].
Установлено, что наиболее уязвимыми узлами в
синхронных генераторах являются блок регулирова
ния напряжения (БРН), обмотки статора и ротора,
контактнощеточный (КЩУ) и подшипниковый
(ПОД) узлы. Поскольку отказы этих узлов составля
ют 97 % от общего количества отказов, при разра
ботке методики ускоренных испытаний синхрон
ных генераторов на надежность допустимо ограни
читься исследованием только указанных узлов. 
В реальных условиях эксплуатации генераторы
различного назначения и исполнения подвергают
ся воздействию случайных внешних факторов: по
вышенной и пониженной температур, влажности,
пыли, песка, ветра, дождя, морского тумана, пони
женного атмосферного давления, инея и росы,
грибковых образований, солнечной радиации, ви
брации, одиночных и многократных ударов и пр.
Степень влияния каждого из этих факторов на ге
нератор и его узлы различна, поэтому необходимо
определить, какие из них наиболее опасны для со
ответствующего узла и генератора в целом, и вы
брать наиболее опасные в качестве основных для
проведения исследований.
С этой целью использован статистический ме
тод априорной информации (экспертный метод)
[1]. Было опрошено 15 ведущих специалистов в
области электромашиностроения. В опросный
список были включены факторы, которые огова
риваются в технических заданиях (ТЗ) и техниче
ских условиях (ТУ) на генераторы различного наз
начения, и диапазоны их изменения.
Исходя из предварительных исследований, а
также экономических соображений и сложности
проведения экспериментов, в качестве основных
воздействующих факторов выбраны факторы, при
веденные в табл. 1. Выбор форсирующих факторов
произведен с учетом максимальной степени влия
ния ужесточенного фактора на скорости разруше
ния и старения узла и возможности их воспроиз
водства при их работе в составе генератора.
Для проведения ускоренных испытаний под
шипникового узла на надежность в качестве фор
сирующих факторов выбраны: температура, вибра
ция и нагрузка. В эксперименте нагрузка является
приведенной нагрузкой подшипника, которая из
меняется от номинальной величины до удвоенной. 
Для подшипника генератора задача нахождения
максимального уровня форсирования решается
анализом влияния предельных величин нагрузок,
приводящих к отказу без изменения физики разру
шения [3–5].
Величина максимальной нагрузки на подшип
ник определяется исходя из максимально допусти
мого контактного напряжения [3].
Температура подшипника обусловливается тем
пературой обмотки ротора, температурой окружа
ющей среды и ее повышением вследствие трения
при вращении. 
Температура подшипника не должна превы
шать температуры каплепадения смазки и темпера
туры отпуска материала деталей подшипника.
Необходимое значение температуры обмотки
ротора и статора при ускоренных испытаниях до
стигается изменением расхода охлаждающего воз
духа (путем дросселирования вентиляционных
окон), проходящего через генератор при заданной
температуре воздуха, окружающего генератор [3, 4].
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Значение давления на щетки контактнощеточ
ного узла достигается путем подбора жесткости на
жимных пружин [3, 4].
Необходимая температура при испытании БРН
достигается путем дросселирования вентиляцион
ных окон блока и повышения температуры окру
жающей генератор (блок) среды до допустимой ве
личины, указанной в технической документации
на генераторы.
Требуемая амплитуда вибрации генератора (уз
лов) достигается созданием дополнительной не
уравновешенности ротора генератора и установкой
агрегата (двигательгенератор) на амортизацион
ную платформу.
В соответствии с изложенным, мы имеем дело с
двумя независимыми переменными X1 и X2, и каж
дую из них варьируем на двух уровнях, условно
обозначенных символами +1 и –1 для БРН, обмо
ток статора и ротора и КЩУ [3, 5].
Для подшипникового узла мы имеем дело с тремя
независимыми переменными X1, X2 и X3, каждую из
которых также варьируем на двух уровнях +1 и –1.
В испытаниях в качестве выходного параметра
выбрана работоспособность соответствующего уз
ла – наработка на отказ.
Матрицы планирования в кодовых значениях
переменных для отдельных узлов генератора пред
ставлены в [2, 3].
Испытаниям на надежность подвергались 16 ге
нераторов серии ОС (8 генераторов типа ОС71
мощностью 16 кВт и 8 генераторов типа ОС72
мощностью 30 кВт). Половина указанных генера
торов работала в режиме двигателя. В процессе ис
пытаний фиксировались как внезапные, так и из
носовые отказы.
Оценка значимости коэффициентов уравнений
регрессии производилась по критерию Фишера, в
результате чего получены следующие уравнения,
связывающие наработку на отказ с воздейству
ющими факторами:
а) для обмотки ротора [5]:
б) для обмотки статора [5]:
в) для блока регулирования напряжения
г) для контактнощеточного узла
д) для подшипникового узла
Зачетные отказы отдельных узлов генераторов
приведены в табл. 2.
По полученным уравнениям регрессии опреде
ляются коэффициенты ускорения испытаний в за
висимости от уровней воздействующих факторов:
где Тнi и Твi – наработка на отказ соответственно
при нижних и верхних значениях уровней воздей
ствующих факторов.
Нижний уровень воздействующих факторов со
ответствует условиям нормальной эксплуатации,
заданным в ТЗ или ТУ на генераторы, а верхний –
ужесточенному режиму воздействия при ускорен
ных испытаниях на надежность.
Коэффициент ускорения испытаний генерато
ра Ky зависит от коэффициента ускорения испыта
ний его узлов. Номинальное значение Ky генерато
ра принимается равным максимальному коэффи
,н в=i i ióK T T
1 2 3 1 2
2 2 2
1 2 1 2 3
4644 1426 853 806 1021
470 107 108 142 .
подT X X X X X
X X X X X
= − − − + +
+ − − −
1 2 1 25951 2729 2629 2292 ;КЩУT X X X X= − − +
1 2 1 24329 2660 2019 1903 ;БРНT X X X X= − − +
. 1 2 1 215510 13510 4905 4797 ;об cmT X X X X= − − +
. 1 2 1 27686 2877 4023 1931 ;об ротT X X X X= − − +
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циенту ускорения испытаний того узла, у которого
это значение является минимальным по отноше
нию к другим узлам.
Испытания генератора с выбранным значением
Ky обеспечивают выбором режимов работы узла,
при которых коэффициент ускорения испытания
равен. Коэффициент ускорения испытаний для ге
нератора определяется коэффициентом ускорения
испытаний контактнощеточного узла, максималь
ный коэффициент ускорения испытаний равен
Ky=7 [3, 4]. При выборе форсированных режимов
значения амплитуды вибрации для всех узлов при
нимались одинаковыми. По заданным значениям
амплитуда вибрации и коэффициента ускорения в
соответствии с [3, 4] были найдены форсирован
ные значения отдельных узлов генераторов [3, 4].
По результатам ускоренных испытаний генера
торов на предприятиях, выпускающих синхронные
генераторы,  автором разработаны и внедрены
отраслевые стандарты [3, 4].
Нами определены показатели надежностей
(безотказности и долговечности) выпускаемых ге
нераторов серий ЕСС и ОС по данным эксплуата
ции и ускоренных испытаний. Результаты показа
ли, что расхождение между значениями показате
лей надежности отдельных узлов генератора не
превышает 5…7 %.
Если учесть, что основная часть серийно выпу
скаемых генераторов мощностью до 100 кВт кон
структивно практически одинакова, изготавлива
ется из одних и тех же конструкционных и изоля
ционных материалов, то для определения влияния
различных уровней внешних воздействующих фак
торов на надежность генераторов и их узлов на ста
дии проектирования можно воспользоваться полу
ченными выше зависимостями.
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Таблица 2. Зачетные отказы отдельных узлов генераторов
Заводской номер генератора – Г,
двигателя – Д, 







Наработка отдельных узлов генераторов 























Г417 (30) 2548 15000 998 312 2214 998 –
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Принципиально важным свойством адаптивных
методов обработки информации является робаст
ность, под которой понимается статистическая на
дежность метода и нечувствительность результатов к
изменениям условий наблюдения. Основной осо
бенностью рассматриваемых объектов является их
нестационарность: параметры объектов с течением
времени изменяются в определённом диапазоне. Не
стационарность вносит принципиальные трудности
как в изучение структурных свойств объекта (устой
чивости, управляемости и наблюдаемости), так и в
разработку алгоритмов оценивания и управления.
1. Описание модели объекта управления
Пусть математическая модель функционирова
ния электромеханического объекта описана систе
мой линейных нестационарных дифференциаль
ных уравнений вида [1]:
(1)
где x(t) – nмерный вектор, компоненты которого
определяют состояние электромеханического
объекта в момент времени t; u(t) – mмерный век
тор управляющих воздействий; A
–
(t) – матрица па
раметров объектов управления размерности (n×n),
b
–
(t) – матрица влияния управляющих воздействий
размерности (n×m); x0 – начальное состояние элек
тромеханического объекта в момент времени t0.
Так как сигнал с ПЭВМ поступает в дискретные
моменты времени, дискретная модель, соответ
ствующая непрерывной модели (1), имеет вид:
(2)
где матрицы A~(k) и b~(k) рассчитываются по форму
лам [2]:
(3)
Если обозначить через A~(k) и b~(k) суммы N пер




~(k) и b~(k) с погреш
ностью порядка 0(∆tN). При этом число слагаемых в
A~(k) и b~(k) можно задавать заранее (вычисление с
фиксированной точностью) или определять авто
матически с помощью соотношения:
(4)
где ε выбирается из условия обеспечения макси
мальной точности вычислений на ПЭВМ конкрет
ного типа.
Такт k в (2–4) соответствует моменту времени
tk=t0+k∆t, ∆t – период дискретности по времени.
2. Структура широтно)импульсного модулятора (ШИМ)
В качестве управляющего воздействия рассма
тривается выходное напряжение импульсного пре
образователя, модулированного по широтноим
пульсному закону и поступающее на исполнитель
ный элемент электромеханического объекта. Ши
ротноимпульсный модулятор (ШИМ) описан сле
дующими уравнениями:
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